
添付資料４－５－10　施設設備・交通部分各室性能表

拡
声

 施設設備

b-1 防災センター 事務室A C Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 適宜 適宜 - A - - 適宜 300 8 適宜 適宜 適宜 適宜 A C A - A A A ○ B B 1 B B - 1 B B ○ B B ○ - D D ○ 40 A ○ - - ○

b-2 監視室 事務室A C Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 適宜 適宜 - A - - 適宜 300 8 適宜 適宜 適宜 適宜 A C A - A A A ○ B B 1 B B - 1 B B ○ B B ○ - D D ○ 40 A ○ - - ○

b-3 監視員仮眠室 宿直室 C Ⅳ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 10 適宜 適宜 適宜 適宜 C C B - I - B C C - C C - 1 B B ○ B B - - D D ○ 35 D ○ - - ○

b-4 特高電気室 電気室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ Ⅲ Ⅱ - 適宜 適宜 - A - ○ 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - ○ - 適宜 適宜 ○ - - - - ○ -

b-5 自家発電機室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ Ⅲ Ⅱ - 適宜 適宜 - A - ○ 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - - - 適宜 適宜 ○ - - - - ○ -

b-6 高圧電気室 電気室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ Ⅲ Ⅱ - 適宜 適宜 - A - ○ 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - ○ - 適宜 適宜 ○ - - - - ○ -

b-7 受水槽室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ - Ⅱ - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - - - - A - - 適宜 - - - -

b-8 衛生機械室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ - Ⅱ - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - - - - A - - 適宜 - - - -

b-9 排水処理室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ - Ⅱ - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - - - - A - - 適宜 - - - -

b-10 熱源機械室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ Ⅲ Ⅱ - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - B - B - C C - C C - 1 B B - - - - - 適宜 適宜 ○ - 適宜 - - 適宜 -

b-11 消火ポンプ室/ボンベ室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ - Ⅱ - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - C - B - C C - C C - 1 B B - - - - - - A - - 適宜 - - - -

b-12 空調機械室/ファンルーム 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ - - - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - C - B - C C - C C - 1 B B - - - - - - 適宜 - - 適宜 - - - -

b-13 EV機械室 機械室 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅲ - Ⅱ - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F B - C - B - C C - C C - 1 B B - - - - - 適宜 適宜 ○ - - - - - -

b-14 EPS/PS/DS EPS/PS/DS - Ⅳ Ⅱ Ⅰ - Ⅲ - - - 適宜 適宜 - A - - 適宜 - 13 適宜 適宜 適宜 適宜 D F C - F - C - - - - - - - 1 - - - - - - - 適宜 適宜 - - - - - - -

 交通部分

c-1 廊下 共用ロビー - Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 適宜 適宜 ○ - - - 適宜 - 5 適宜 適宜 適宜 適宜 F D C - E - C - - D - D C - 適宜 - - - - - ○ - A 適宜 - 35 - - - - -

c-2 階段 共用ロビー - Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 適宜 適宜 ○ - - - 適宜 - 5 適宜 適宜 適宜 適宜 E D C - E - C - - D - D - - 適宜 - - - - - ○ - - 適宜 - - - - - - -

c-3 風除室 共用ロビー - Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 適宜 適宜 ○ - - - - - 5 適宜 適宜 適宜 適宜 C D C - D - C - - D - D C - 適宜 - - - - - ○ - 適宜 適宜 - 35 - - - - -

 地下駐車場

d-1 自動車車庫及び自動車通路 - - Ⅳ Ⅱ - - Ⅲ Ⅱ Ⅱ - 適宜 適宜 - - - - 適宜 - 14 適宜 適宜 適宜 適宜 G D C - D - C - - D - D C - 適宜 - - - - - ○ - - 適宜 - - 適宜 - - - -
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